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Abstrak
 

<div style="text-align: justify;"><span data-sheets-formula-bar-text-style="font-

size:13px;color:#000000;font-weight:normal;text-decoration:none;font-family:'Arial';font-style:normal;text-

decoration-skip-ink:none;">Skripsi ini membahas terkait gambaran sistem proteksi kebakaran dan

manajemen kebakaran di RS X Cibinong. Desain penelitian ini deskriptif observasional dengan pendekatan

kualitatif. Objek pada penelitian ini yaitu fasilitas sistem proteksi kebakaran aktif, sistem proteksi kebakaran

pasif, dan manajemen kebakaran Rumah Sakit X. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan

observasi, wawancara, dan telaah dokumen,serta menggunakan instrumen berupa checklist. Analisis data

dilakukan dengan cara membandingkan kondisi actual dengan standar dan peraturan yang berlaku. Standar

dan peraturan yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah NFPA, Permen PU No.

26/PRT/M/2008, dan Pedoman Teknis Di Bidang Bangunan dan Sarana Rumah Sakit, Kemenkes RI 2012.

Hasil akhir data berupa persentase tingkat pemenuhan standar dan kategori penilaian menurut Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil penelitian, sistem proteksi

kebakaran aktif memiliki nilai persentase tingkat pemenuhan 83% dengan kategori baik,sistem proteksi

kebakaran pasif memiliki nilai persentase tingkat pemenuhan 71% dengan kategori cukup baik, dan

manajemen kebakaran memiliki nilai persentase tingkat pemenuhan 77% dengan kategori cukup

baik.</span></div><hr /><div style="text-align: justify;"><span data-sheets-formula-bar-text-style="font-

size:13px;color:#000000;font-weight:normal;text-decoration:none;font-family:'Arial';font-style:normal;text-

decoration-skip-ink:none;">This study discusses the description of the fire protection system and fire

management at Hospital X Cibinong. The design of study is qualitative study with descriptive observative

research method. The objects in this study is active fire protection system facilities, passive fire protection

systems, and Hospital X fire management. Data collection in this study is obtained by observation,

interviews, and document review, also this study using instruments in the form of checklists. Data analysis is

perform by comparing actual conditions with applicable standards and regulations. The standards and

regulations used in this study include the NFPA, Permen PU No. 26/PRT/M/2008, and Technical Guidelines

for Hospital Buildings and Facilities, Ministry of Health Republic of Indonesia 2012. The final result of the

data is in the form of the percentage level of standard fulfillment and assessment categories according to the

Research and Development Agency of the Ministry of Public Works. Based on the results of the study, the

active fire protection system has a fulfillment rate percentage value of 83% in the good category, the passive

fire protection system has a 71% fulfillment rate percentage value in the fairly good category, and fire

management has a 77% fulfillment level percentage value in the fairly good category.</span></div>
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