
Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat >> S2 - Tesis
 
Judul:

	analisis faktor penyebab kebocoran gas chlorine di vacuum regulator

dengan Fault Tree Analysis (FTA) di PT Thames PAM Jaya (TPJ)

Pengarang/Penulis:

	Andriyani

Subjek:

	Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Nomor Panggil:

	T-2659

Penerbit:

	FKM UI

Tahun:

	2007

 
Link Terkait:

	- Deskripsi Bibliografi 

	- Dokumen Yang Mirip 

	- Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat 

https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=53632&lokasi=lokal
https://lib.fkm.ui.ac.id/hasilcari.jsp?method=similar&query=53632&lokasi=lokal
https://lib.fkm.ui.ac.id

